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m O ovim uputama za upotrebu

1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije mozete
pronaci na internetskoj stranici na adresi viega.com/legal.

1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su stru¢njacima za radove na
instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upu¢enom
stru¢nom osoblju.

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju ne
smiju montirati, instalirati, a eventualno ni odrzavati ovaj proizvod. Ovo
se ograni¢enje ne odnosi na moguc¢e napomene o rukovanju.

Viega proizvodi moraju se ugraditi uz postivanje opc¢e priznatih tehnic¢kih
pravila te navoda iz uputa za uporabu Viega.

1.2 Oznac¢avanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i
posebno naznaceni odgovarajuc¢im piktogramima.

OPASNOST!

Upozorava na moguce ozljede opasne po Zzivot.

UPOZORENJE!

Upozorava na moguce teSke ozljede.

OPREZ!

Upozorava na mogucée ozljede.

> B B

UPUTA!

Upozorava na moguc¢u materijalnu Stetu.

Dodatne napomene i savijeti.
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O ovim uputama za upotrebu

1.3 Napomena uz ovu jezicnu verziju

Blok za priklju€ivanje radijatora

Ove upute za uporabu sadrze vazne informacije o odabiru proizvoda
odnosno sustava, montazi i pustanju u rad te o namjenskoj uporabi i,
ako je to potrebno, o mjerama odrzavanja. Ove informacije o proizvo-
dima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na vazedim
normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemackoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehni¢ke propise u Europi/
Njemackoj. Za ostale zemlje ovi propisi vrijede kao preporuke, ako tamo
nema odgovarajuc¢ih nacionalnih propisa. Odgovarajuci nacionalni
zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehnicki propisi imaju pred-
nost pred njemackim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa:
ovdje ponudene informacije nisu obvezujuce za ostale zemlje i regije te
ih, kako je vec re€eno, treba shvatiti kao tehni¢ku potporu.
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2  Informacije o proizvodu

21 Namjenska upotreba

Blok za priklju€ivanje radijatora predviden je za priklju¢ivanje radijatora.

2.2 Opis proizvoda
221 Pregled

1 Priklju¢ni blok

Blok za prikljucivanje radijatora
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Ugradbene dimenzije
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Slika 1: Ugradbene dimenzije

2.2.2 Pribor

Potreban pribor

Slika 2: Model 1097.7 prikljuéni set za
radijatore
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Opcionalni pribor

Slika 3: Model 1022.6 garnitura adap-
tera

Slika 4: Model 1022.7 garnitura adap-
tera

2

Slika 5: Bakrena cijev u kolutu

Blok za prikljucivanje radijatora

Informacije o proizvodu



Slika 6: Model 2215 press spojnica

Slika 7: Model 2102 Sanfix Fosta cijev

Slika 8: Model 5313P prijelazni komad

Blok za prikljucivanje radijatora

Informacije o proizvodu



m Rukovanje

3  Rukovanje

3.1 Transport

Komponente izvadite iz pakiranja tek neposredno prije
koriStenja.

3.2 Informacije o montazi
3.2.1 Upute za montazu

60-120_,

185 (255) (H)

N

Slika 9: Ugradbene dimenzije

Ugradbene dimenzije od gornjeg ruba betonske meduetazne plocCe (H).
Priklju¢ni blok ugraden je u zid, spojen s bakrenom cijevi (Profipress
Therm) ili PE-Xc (Sanfix Fosta) i postavljen u konstrukciju estriha (E) na
izolacijsku plo¢u Viega-PUR.

) Za konstrukciju estriha (E) > 90 mm upotrijebite prikljucni
I blok s visinom prikljucka od 255 mm.
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3.3 Montaza

3.3.1 Montaza prikljucka za radijator
I [nstalirajte priklju¢ni blok u zid (F = gornji rub gotovog poda).

Pridrzavajte se informacija koje izdaje proizvodac radijatora.

I Spojite priklju¢ni blok i provjerite nepropusnost.

L3
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I Zastitite prazne cijevi i press spojnice od vanjskih utjecaja.

B ZaZbukajte zidni otvor uz pomo¢ tekstilnog ojacanja.

AN

Nakon toga dovrsite sve daljnje mjere, poput nanosenja zbuke,
estriha, poplo¢avanja i bojanja.

{1 T N




Rukovanje

B Montirajte radijator.

INFO! Za montazu prikljuénog elementa potrebne su odgo-
varajuée garniture adaptera (za radijatore s unutarnjim ili
vanjskim navojem).

B U skladu s tim skratite prikljuéne vodove na duljinu L.

B Umetnite priklju¢ni element u radijator i izmjerite razliku AL.

B Prenesite razliku AL na priklju€ni element.
B Prikljucni element skratite pilom za Celik s finim zupcima.

B Nakon toga odstranite srh s unutarnje i vanjske strane.
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I Postavite navojne spojnice na krajeve cijevi prikljuénog bloka.

I Spojite priklju¢ni element s radijatorom.

I Spojite prikljuéni element s priklju¢nim blokom.

B Pricvrstite priklju¢ni element i nataknite rozetu.

B Nakon punjenja i pustanja instalacije u rad izvrsSite vizualni pregled
svih navojnih spojnica.
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m Rukovanje

3.4 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalazu razdvojite na odgovarajuce grupe materijala (npr.
papir, metali, umjetni materijal ili neZeljezni metali) i odlozite u otpad
prema nacionalnim zakonima i propisima.
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