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m Om denne bruksanvisningen

1 Om denne bruksanvisningen

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett, ytterligere informasjon
far du péa viega.com/legal.

1.1  Malgrupper

Informasjonen i denne anvisningen retter seg til varme- og saniteerspe-
sialister hhv. fagpersonell med nedvendig opplaering.

Personer som ikke har denne utdannelsen hhv. kvalifikasjonene, har
ikke tillatelse til & montere, installere og evt. vedlikeholde disse produk-
tene. Denne begrensningen gjelder ikke for eventuelle rdd om betjening.

Montering av Viega-produkter skal skje iht. generelle, anerkjente regler
for dette fagomradet og Viega-bruksanvisningene.

1.2 Merking av instruksjoner

Advarsels- og merknadstekster er uthevet fra resten av teksten og spe-
sielt merket med egne piktogrammer.

FARE!
Advarer mot mulige livsfarlige personskader.

ADVARSEL!
Advarer mot mulige alvorlige personskader.

FORSIKTIG!
Advarer mot mulige personskader.

MERKNAD!
Advarer mot mulige materielle skader.

o Ytterligere merknader og tips.
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1.3

Megapress

Om denne bruksanvisningen

Merknader til denne sprakversjonen

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om produkt- eller
systemvalg, montering og igangkjaring, samt om tiltenkt bruk og, om
ngdvendig, om vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter,
deres egenskaper og bruksteknikk er basert pa de aktuelle gjeldende
standardene i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW).

Noen passasjer i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/
Tyskland. Disse forskriftene gjelder som anbefalinger for andre land, i
den grad det der ikke finnes tilsvarende, nasjonale krav. Gjeldende
nasjonale lover, standarder, forskrifter, normer samt andre tekniske for-
skrifter har prioritet foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne
veiledningen: Informasjonen her er ikke bindende for andre land og
omrader, og skal som sagt brukes som statte.



m Produktinformasjon

2  Produktinformasjon

2.1 Normer og regelverk

De folgende normer og regelverk gjelder for Tyskland hhv. Europa og
skal forstas som et hjelpegrunnlag.

Regelverk fra avsnittet: Bruksomrade
Gyldighetsomrade / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland
Ma ikke brukes for brennegass DVGW G 260
Bruk i brannslukningsanlegg DIN 14462

Regelverk fra avsnittet: Medier

Gyldighetsomrade / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland

Egnethet for oppvarmingsvann i VDI-Richtlinie 2035, ark 1 og ark 2
pumpe-varmtvanns-varmeanlegg

Regelverk fra avsnittet: Ror

Gyldighetsomrade / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland
Forskijeller pa rartyper og rerserier DIN EN 10255

Krav til stalrer - damprarkvalitet DIN EN 10220

Krav til stalrer - damprarkvalitet DIN EN 10216-1

Krav til stalrer - damprarkvalitet DIN EN 10217-1

Festeavstand rerklammer VdS CEA 4001

Regelverk fra avsnittet: Tetningselementer

Gyldighetsomrade / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland
Bruksomrade for EPDM-tetnings- DIN EN 12828
element

B Oppvarming
Regelverk fra avsnittet: Lagring

Gyldighetsomrade / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland
Krav til lagring av materialer DIN EN 806-4, kapittel 4.2
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Regelverk fra avsnittet: Monteringsanvisninger

Gyldighetsomrade / Merknad

Krav og anvisninger for brannslok-
nings- og sprinkleranlegg

Tillatte trykk, nominelle bredder
og bruksbetingelser

Avstander og plassering (holde-
ravstander) for stélror

Brannfareklasser

Minste rorveggtykkelse for nomi-
nelle bredder til og med DN 50

Regelverk fra avsnittet: Lekkasjetest

2.2

Megapress

Tiltenkt bruk

Gyldighetsomrade / Merknad

Kontroll av ferdigstilt, men fortsatt
ikke tildekket anlegg

Lekkasjetest for vanninstallasjoner

Trykktest i sprinkleranlegg

Produktinformasjon

Regelverk som gjelder i Tyskland
VdS-Anerkennung G 414021

VdS 2100-26-2: 2012-04, tabell A.
1

VdS CEA 4001, avsnitt 15.2

VdS CEA 4001, tabell 15.02

Regelverk som gjelder i Tyskland
DIN EN 806-4

ZVSHK-Merkblatt:
"Dichtheitsprifungen von Trink-
wasserinstallationen mit Druckluft,
Inertgas oder Wasser"

VdS CEA 4001, kapittel 17

Krav til pafyllings- og supplerings- VDI 2035
vann
o Bruk av systemene til andre bruksforméal og medier enn
I de som er beskrevet, ma avtales med Viega servicesenter.



2.21 Bruksomrader

Fig. 1: "Ikke drikkevann"

Produktinformasjon

Systemet er beregnet for bruk i industri-, varme- og kjgleanlegg og er en
erstatning for sveise-, gjenge- og rullesporforbindelser ved ny-installa-
sjoner og reparasjoner. Systemet er ikke egnet for bruk i drikkevannsin-
stallasjoner. Presskoblingene er derfor merket med et svart symbol
"Ikke drikkevann".

Ikke bruk rgrledningssystemet for brenngasser, se &, Regelverk fra
avsnittet: Bruksomrade“ pa side 5.

Bruk er bl.a. mulig i falgende omrader:

2.2.2 Medier

Lukkede varme- og kjolekretslgp

industrianlegg

sprinkleranlegg

brannslukningsanlegg, se & ,Regelverk fra avsnittet: Bruksomrade*“
pa side 5

Trykkluftanlegg

Anlegg for tekniske gasser (pa forespgarsel)

Systemet er bl.a. egnet for falgende medier:

Gjeldende retningslinjer se &, Regelverk fra avsnittet: Medier” pd side 5.

2.3 Produktbeskrivelse

2.3.1 Oversikt

Oppvarmingsvann for lukkede pumpe-varmtvanns-varmeanlegg

Trykkluft (terr) i henhold til spesifikasjon til anvendte tetningsele-
menter

EPDM ved oljekonsentrasjon < 25 mg/m?
Frostbeskyttelsesmiddel, kjalesoler opp til en konsentrasjon pa 50 %
Tekniske gasser (pa foresporsel)

Rerledningssystemet bestar av presskoblinger for tykkveggede stalrar
og de dertil egnede pressverktgyene.

Megapress



2.3.2 Ror

Raroversikt - gjengerorkvalitet

Produktinformasjon

Fig. 2: Megapress-presskoblinger

Systemkomponentene er tilgjengelig i falgende dimensjoner:
D3 (DN10), D2 (DN15), D% (DN20), D1 (DN25), D1%4 (DN32),
D12 (DN40), D2 (DN50), 38,0 mm, 44,5 mm, 57,0 mm.

Megapress-presskoblinger skal brukes med falgende semigse (S) eller
stalrer med langsgaende sveisesem (W):

svarte
galvaniserte
industrielt lakkerte
pulverlakkerte

Stalrgrene ma tilfredsstille gjeldende retningslinjer, se & ,Regelverk fra
avsnittet: Ror” pa side 5

Nar det er et belegg pa reret, ma ikke maks. utvendig dia-
meter som er omtalt i tabellene, overskrides.

Standarden skiller mellom tung rgrserie H og middels rorserie M eller
mellom rertype L, L 1 og L 2. Med til de forskjellige rarseriene og rorty-
pene harer sgmlgse ror og rer med langsgaende sveisesgm, se

& ,Regelverk fra avsnittet: Rer” pd side 5.

Gjengergrkvalitet — tung serie H og middels serie M

Gjenge- Nominell Nominell Min. utvendig Maks. Veggtykkelse Veggtykkelse
dimen- bredde [DN] utvendig dia- diameterinkl. utvendig dia- tungserieH middels serie
sjon meter [mm] belegg [mm] meter inkl. [mm] M [mm]
[tommer] belegg [mm]
Y8 10 17,2 16,7 17,5 2,9 2,3
V2 15 21,3 21,0 21,8 3,2 2,6

Megapress



m Produktinformasjon

Gjenge- Nominell Nominell Min. utvendig Maks. Veggtykkelse Veggtykkelse
dimen- bredde [DN] utvendigdia- diameterinkl. utvendigdia- tungserieH middels serie
sjon meter [mm] belegg [mm] meter inkl. [mm] M [mm]
[tommer] belegg [mm]
Ya 20 26,9 26,5 27,3 3,2 2,6
1 25 33,7 33,3 34,2 4,0 3,2
1% 32 42.4 42,0 42,9 4,0 3,2
1% 40 48,3 47,9 48,8 4,0 3,2
2 50 60,3 59,7 60,8 4,5 3,6

Gjengergrkvalitet — rgrtype L og rertype L 1

Gjengedimen- Nominell bredde Nominell Min. utvendig Maks. utvendig Veggtykkelse
sjon [tommer] [DN] utvendig dia- diameter inkl. diameter inkl. [mm]
meter [mm] belegg [mm] belegg [mm]
Y% 10 17,2 16,7 17,4 2,0
Va 15 21,3 21,0 21,7 2,3
Ya 20 26,9 26,4 27,1 2,3
1 25 33,7 33,2 34,0 2,9
1% 32 42,4 41,9 42,7 2,9
1% 40 48,3 47,8 48,6 2,9
2 50 60,3 59,6 60,7 3,2

Gjengergrkvalitet — rartype L 2

Gjengedimen- Nominell bredde Nominell Min. utvendig Maks. utvendig Veggtykkelse
sjon [tommer] [DN] utvendig dia- diameter inkl. diameter inkl. [mm]
meter [mm] belegg [mm] belegg [mm]
Y% 10 17,2 16,7 17,1 1,8
Ya 15 21,3 21,0 21,4 2,0
%4 20 26,9 26,4 26,9 2,3
1 25 33,7 33,2 33,8 2,6
1% 32 42,4 41,9 42,5 2,6
1% 40 48,3 47,8 48,4 2,9
2 50 60,3 59,6 60,2 2,9
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Roaroversikt - kjelrgrkvalitet

Kjelrarkvalitet - rorserie 1,2 og 3

Gjengedi-
mensjon

[Tommer]

Y
A
Ya

1%

1%

2

Nominell
bredde

[DN]

10
15
20
25
32
32
40
40
50
50

Produktinformasjon

Standardene skiller mellom rorserie 1, 2 og 3. De anbefaler at man
bruker installasjonsrar i rarserie 1, da rarene i rgrseriene 2 og 3 ikke er
tilgjengelige eller de er kun tilgjengelig i begrenset omfang. Til rarserie 1
finnes semlase rgr og rer med langsgaende sveisesem, se % ,Regelverk
fra avsnittet: Ror” pa side 5.

Nominell Min. Maks. Mulig rer-  Mulig rerveggtykkelse for
utvendig utvendig utvendig veggtyk- rer med langsg&ende
diameter diameter diameter kelse for sveisesgm"
inkl. bele inkl. bele semlgse
[mm] a9 99 o) [mm]
[mm] [mm]
[mm]

17,2 16,7 17,7 1,8-4,5 1,4-4,0

21,3 20,8 21,8 2,0-5,0 1,4-4,5

26,9 26,4 27,4 2,0-8,0 1,4-5,0

33,7 33,2 34,2 2,3-8,8 1,4-8,0

38,0 37,5 38,5 2,6-10,0 1,4-8,8

42,4 41,9 42,9 2,6-10,0 1,4-8,8

44,5 44,0 45,0 2,6-12,5 1,4-8,8

48,3 47,8 48,8 2,6-12,5 1,4-8,8

57,0 56,4 57,6 2,9-14,2 1,4-10,0

60,3 59,7 60,9 2,9-16,0 1,4-10,0

' se & ,Regelverk fra avsnittet: Ror” pé side 5

Rarledningsfaring og festing

Megapress

For festing av rgrene skal det kun anvendes rgrklammer med kloridfrie
lydbeskyttende innlegg.

Falg de generelle reglene for festeteknikk:

B |kke bruk festede rerledninger som holder for andre rarledninger og
komponenter.
B |kke bruk rgrkroker.

B Ta hensyn til ekspansjonsretningen: Planlegg fastpunkter og glide-
punkter.

10



Lengdeekspansjon

Megapress

Produktinformasjon

Avstand mellom rerklammer

D [mm] Nominell Festeavstand Festeavstand
bredde til rgrklammer til rerklammer
[tommer] [m] [m]?
17,2 Y8 2,25 —
21,3 V2 2,75 —
26,9 Ya 3,00 4,00
33,7 1 3,50 4,00
42,4 1% 3,75 4,00
48,3 1% 4,25 4,00
60,3 2 4,75 4,00

' se & ,Regelverk fra avsnittet: Ror” pa side 5

Rarledninger utvider seg ved oppvarming. Varmeekspansjonen er mate-
rialavhengig. Lengdeendringer farer til spenninger i installasjonen. Disse
spenningene ma utlignes ved egnede tiltak.

Det som har vist seg a fungere er:

B Fastpunkter og glidepunkter
B Ekspansjonskompensasjonsstrekninger (ekspansjonsbend)
B Kompensatorer

Varmeutvidelseskoeffisienter til forskjellige rermaterialer

Materiale Varmeekspansjonskoef- Eksempel:
fisient o ;
Lengdeekspansjon ved
il rerlengde L =20 m og
AT =50 K
[mm]
Stal 0,0120 12,0
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Produktinformasjon

30

25

20

15

IIWEAERNENRN

IW\EENERNEANED

NWAOIONOO

80

©
o

1

o

0

Fig. 3: Lengdeekspansjon stélror

1 - Lengdeekspansjon ~Al [mm]

2 - Rarlengde ™ Iy [m]

3 - Temperaturdifferanse "AS [K]

Lengdeekspansjonen Al kan leses ut av diagrammet eller kan finnes

med folgende beregningsformel:
Al = o [mm/mK] x L [m] x A [K]

—
o]
N

Fig. 4: Ekspansjonsbend Z- og T-form
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Fig. 5: Ekspansjonsbend Z- og T-form for Megapress 3 til 2 tommer

1 - Ekspansjonsutjevning ~Al [mm]
2 - Rerbendlengde ~ Lgz [m]

Fig. 6: Ekspansjonsbend U-form
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2.3.3 Presskobling

Produktinformasjon
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Fig. 8: Megapress-presskoblinger

Megapress

Fig. 7: Ekspansjonsbend U-form for Megapress 3 til 2 tommer

1 - Ekspansjonsutjevning ~Al [mm]
2 - Rerbendlengde ~ Lgz [m]

Presskoblinger tilbys i mange konstruksjonsformer. En oversikt over
presskoblinger som passer til systemer finner du i katalogen.

Megapress-presskoblinger bestar av ulegert stal (materiale 1.0308) og
har et utvendig sink/nikkel-belegg pa 3-5 pm. | sporet til presskoblingen
er det en skjeerering, en skillering og et profil-tetningselement. Under
pressingen skjaerer skjeereringen seg inn i roret og serger dermed for en
kraftig forbindelse.

Ved installeringen og senere ved pressingen beskytter skilleringen tet-
ningselementet mot skader fra skjaereringen.

14



SC-Contur

Fig. 9: SC-Contur

2.3.4 Tetningselementer

Fig. 10: EPDM-profilpakning

Produktinformasjon

Viega presskoblinger har SC-Contur. SC-Contur er en sikkerhetsteknikk
sertifisert av DVGW, og serger for at presskoblingen i upresset tilstand
er garantert utett. Dermed vil koblinger som ved forglemmelse ikke er
blitt presset, oppdages ved péfylling av anlegget.

Viega garanterer at tilfeldigvis ikke pressede koblinger oppdages under
lekkasjetesten:

B ved vat lekkasjetest i trykkomradet 0,1-0,65 MPa (1,0-6,5 bar)

B ved torr lekkasjetest i trykkomradet 22 hPa—-0,3 MPa (22 mbar-
3,0 bar)

Megapress-presstilkoblinger er fra fabrikken utstyrt med EPDM-profil-
tetningselementer. De formede tetningsleppene tetter ogsa sikkert rgro-
verflater med lette ujevnheter.

Bruksomrade for EPDM-tetningselement

Bruksomrade
Bruk

Driftstemperatur

[Tmaks]
Driftstrykk [Pmaxs]

Merknader

Pumpe-varmt-
vanns-varmeanlegg

Oppvarming Solvarmeanlegg Trykkluft Tekniske gasser

alle rgrledningsav-  alle rgrledningsav-
Solvarmekretslap 9 9

snitt snitt
R 60 °C —
1,6 MPa (16 bar) 0,6 MPa (6 bar) 1,6 MPa (16 bar) —

Trnaks: 105 °C?

ved radiatortilkob- for flatkollektorer < 25 mg/m?
ling Traks: 95 °C

tarr, oljeinnhold

) M4 avtales med Viega servicesenter

2 se & ,Regelverk fra avsnittet: Tetningselementer” pa side 5

Megapress
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m Produktinformasjon

2.3.5 Tekniske data

Overhold folgende driftsbetingelser for installasjonen av systemet:

Driftstemperatur [T axs] 110°C
Driftstrykk [Paxs] 1,6 MPa (16 bar)

2.3.6 Merkinger pa komponenter

Presskoblingene er merket med et farget punkt. Punktet merker
SC-Contur, pa hvilken prevemediet trer ut hvis en forbindelse ved for-
glemmelse ikke er blitt presset.

Det svarte punktet henviser til at presstilkoblingen er utstyrt med EPDM-
profil-tetningselement og med SC-Contur.

Den svarte firkanten fungerer som en advarsel: ‘Tkke egnet for drikke-
vann!".

Firkanten finner du pa felgende steder:

B pa pressenden til presskoblingen
B pa flensen til flensovergangen

Fig. 11: Svart punkt og patrykk Tkke
egnet for drikkevann "

Fig. 12: Svart punkt og patrykk ‘Tkke
egnet for drikkevann”

Megapress 16
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2.4 Brukerinformasjon
24.1 Korrosjon

Megapress-presskoblinger er beskyttet mot utvendig korrosjon med sitt
sink/nikkel-belegg, f.eks. ved kondensvann i kjsleanlegg.

Rer méa utstyres med en egnet korrosjonsbeskyttelse.

o
I Rer og presskoblinger ma isoleres tilsvarende
a.a.R.d. T..

Folg informasjonen fra produsenten.
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m Handtering

3  Handtering

3.1 Transport

Ta folgende hensyn ved transport av ror:

B |kke trekk ror over ladekanter. Overflatene kan bli skadet.
B Sikre rarene ved transport. Rer kan bli bayd ved forskyving.

B |kke skade beskyttelseshetter i rarendene, og ta de forst av umiddel-
bart for montering. Skadede regrender kan ikke lenger presses.

) Falg informasjonen til rerprodusenten.

3.2 Lagring

Ved lagring ma kravene i gjeldende retningslinjer falges, se &, Regel-
verk fra avsnittet: Lagring” pa side 5:

B |agre komponenter rent og tort.

B Lagre ikke komponenter direkte pa bakken.

B Sgrg for minst tre underlagspunkter for lagring av ror.

B Forskjellige rorstorrelser lagres mest mulig atskilt.

Hvis det ikke er mulig med atskilt lagring, lagres sma sterrelser pa
store starrelser.

B Ror av forskjellige materialer ma lagres atskilt for & unnga kontakt-
korrosjon.

) Folg informasjonen til rerprodusenten.

3.3 Monteringsinformasjoner

3.3.1 Monteringsanvisninger
Ved transport og lagring kan systemkomponenter evt. ha blitt skadet.
B Bruk kun uskadde originaldeler.
Skadede komponenter ma skiftes ut, ikke repareres.

[ |
B Lagre produktet pa et tort og rent sted.
[ |

Kontroller installasjonsrar for egnet overflateegenskap og min./maks.
utvendig diameter.

Megapress 18



Brannslukke- og sprinkleranlegg

Megapress

Handtering

B Det ma ikke presses pa innpreget rermerking.
B Ror og presskoblinger mé isoleres iht. generelt anerkjente tekniske

regler.

Falgende krav skal oppfylles:

B Gjeldende retningslinjer, se & ,Regelverk fra avsnittet: Monteringsan-

visninger® pa side 6

B Data fra folgende tabell skal overholdes

) For VdS-kompatible sprinkleranlegg er kun svarte, galva-
I niserte eller pulverbelagte stalrar iht. spesifikasjonene i
VdS-godkjenningen tillatt.

For de nominelle breddene inklusive DN 50 gjelder
minimum rerveggtykkelse pa 2,6 mm og i tillegg mak-
simum rerveggtykkelse pa 3,3 mm. Avstander og plasse-
ring (holderavstander) for stalrgr iht. gjeldende retnings-
linjer, se & ,Regelverk fra avsnittet:
Monteringsanvisninger® pa side 6.

Tillatte trykk, nominelle bredder og bruksbetingelser

Tillatt trykk
Nominelle bredder
Rarveggtykkelse

Bruksomrade (rgrledningsnett)

Holderavstander

Slukkevanntilsetning

1,6 MPa (16 bar)
D %-2
min. 2,6 mm; maks. 3,3 mm

Vatsprinkleranlegg:

B Rgrledningsnett bak alarmven-
tilstasjonen

Terrsprinkleranlegg:

B Rorledningsnett bak alarmven-
tilstasjonen

1)
Prinsipielt ikke tillatt; unntak kun

etter frigivelse fra produsenten og
forhédndsavtale med VdS

' se & ,Regelverk fra avsnittet: Monteringsanvisninger* pé side 6

Med Megapress blir folgende brannfareklasser dekt:

Brannfareklasse LH (liten brannfare)
Brannfareklasse OH 1-4 (middels brannfare)
Brannfareklasse HHP 1-4 (hay brannfare, produksjonsrisiko)

B Brannfareklasse HHS 1-4 (hgy brannfare, lagerrisiko)

Se & ,Regelverk fra avsnittet: Monteringsanvisninger” pa side 6.
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Forberedelse av rorene

Megapress

Handtering

For & opprette presskoblinger, egner falgende rgroverflater seg uten
ytterligere behandling, sa fremt de er fri for smuss, er glatte, faste, jevne
og uten skader:

sorte, ubelagte ror

galvaniserte ror (maksimal utvendig diameter i henhold til & Kapittel
2.3.2 ,Ror” pd side 8)

industrielt lakkerte eller pulverlakkerte rer (maksimal utvendig diameter i
henhold til & Kapittel 2.3.2 ,,Ror" pé side 8)
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m Handtering

Reroverflatene ma i omradet til presskoblingen bearbeides, nér de har
folgende karakteristika:

ujevnt manuelt pafarte lakklag

Overskridelse av maksimal utvendig diameter ved belegging % Kapittel
2.3.2 ,Ror” p4 side 8

Hevelser, skader, riper, korrosjon eller lgs paklistring

MERKNAD!
Utett presskobling
Pressinger pa innpreget rarmerking kan fere til utettheter.

B |kke foreta pressing pa innpreget rarmerking.
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° Handtering
viega

Egnede verktoy til bearbeidingen er f.eks.:
I Stalberste

B Rengjgringsmatte eller slipepapir (korning > 80)

B Vinkelsliper med fiberskive
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3.3.2

3.3.3

Megapress

Potensialutligning

Handtering

Etter behandlingen skal kvaliteten til reroverflaten tilsvare felgende

bilde:

Den minimale utvendige diameteren til installasjonsraret ma ikke under-
skrides, se & Kapittel 2.3.2 ,Ror" pa side 8.

| anlegg hvor en fullstendig korrosjonsbeskyttelse er nadvendig (f.eks.
kjoleanlegq), skal rgroverflater som fortsatt ligger fritt etter pressing, tid-
ligere bearbeidede rgroverflater utstyres med egnet korrosjonsbeskyt-

telse.

A\

Plassbehov og avstander

Minimumsavstanden til sveisesesmmer og bgyer ma veere 3 x D, men
minimum 100 mm.

FARE!
Fare i forbindelse med elektrisk strom

Et elektrisk stot kan fere til forbrenninger og alvorlige per-
sonskader og til og med dod.

Da alle rorledningssystemer av metall er elektrisk ledende,
kan en utilsiktet kontakt med en del som farer nettspen-
ning, fere til at hele rerledningssystemet og tilkoblede
metallkomponenter (f.eks. radiatorer) blir stdende under
spenning.

B La kun elektrofagarbeidere utfare arbeider pa det elek-
triske systemet.

B Koble alltid rgrledningssystemer av metall inn i poten-
sialutligningen.

Installateren av det elekriske anlegget er ansvarlig for at
potensialutligningen kontrolleres og sikres.
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Pressing mellom ragrledninger
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Megapress

Handtering

Plassbehov type 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5

D 8 Yo
a [mm] 30 30
b [mm] 70 70

Plassbehov Picco, Pressgun Picco

D %
a [mm] 30
b [mm] 70

Plassbehov pressringer D2-2

D Ve Y4 1%
a [mm] 60 75 95
b [mm] 75 85 125

Yo
30
70

%4
35
80

1%
105
135

45
95

34
35
80

105
140

Plassbehov PT1, type 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5

D % Yo
a [mm] 35 35
b [mm] 80 80
c [mm] 50 50

Plassbehov Picco, Pressgun Picco

D %
a [mm] 60
b [mm] 75
c [mm] 80

Ve
60
75
80

%4
40
90
55

1
50
105
65

%
65
85
80
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% .

a [mm]

b [mm]

¢ [mm]

Veggavstand

Minimumsavstand ved pressringer D 2-2

Pressgun 4E / 4B

Picco / Pressgun Picco

Avstand mellom pressinger

Megapress

Plassbehov pressringer DV2-2

Yo %
60 65
75 85
80 80

Pressmaskin

Type 2 (PT2)

Type PT3-EH
Type PT3-AH
Pressgun 4E / 4B

Pressgun 5

Picco / Pressgun Picco

Pressmaskin
Type 2 (PT2)
Type PT3-EH
Type PT3-AH

Pressgun 5

MERKNAD!

1%

95

125
80

Minimumsavstand ved pressbakker D%-1

1%
105
135

80

@min [mm]

50

50

@min [mm]

20

20

Handtering

105
140
80

Utette presskoblinger pa grunn av for korte

ror!

Nar to presskoblinger skal settes pa et rgr uten avstand
fra hverandre, ma ikke raret vaere for kort. Hvis reret ved
pressing ikke stilles inn til den tiltenkte innstikkdybden i
presskoblingen, kan koblingen bli utett.
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Minimumsavstand ved pressbakker D31

D [Tommer]
%
Yo
34
1

Minimumsavstand ved pressringer D 2-2

D [Tommer]
V2
34
1%
172

Handtering

min [mm]

8min [mm]

15

Z-malene finner du pa de tilsvarende produktsidene i online-katalogen.

3.3.4 Noadvendig verktoy

MERKNAD!

Megapress-presskoblinger skal kun presses med Mega-
press-pressringer og pressbakker. Pressringene og press-
bakkene i de metalliske Viega presskoblingssystemene
Profipress, Sanpress, Sanpress Inox og Prestabo ma ikke

brukes.

Kombinasjonsmuligheter pressmaskiner og pressbakker

Pressmaskiner Pressbakker
Type 2 (PT2) DN10-DN25
PT3 EH/AH modell 4299.9

Pressgun4/5

Type 2 (PT2)
PT3 EH —
Pressgun4/5

Megapress

Pressringer

DN15 modell 4296.1,
med leddtrekkbakke Z1
modell 2296.2

DN32 til DN50

modell 4296.1, med ledd-
trekkbakke Z2 modell
2296.2

DNG65 til DN100

modell 4296.1XL, med
Pressgun-Press Booster
modell 4296.4XL

Sett

Pressbakker DN15 til
DNZ25 pressringer DN32
til DN50 leddtrekkbakke
Z2 modell 4299.61

Pressring DNG5 og
Pressgun-Press Booster
modell 4296.2XL
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m Handtering

Pressmaskiner Pressbakker Pressringer Sett

Pressringer DN80 og
DN100 modell 4296.5XL

Picco DN10 og DN15 D15 modell 4296.1, med
modell 4284.9 leddtrekkbakke P1 —

Pressgun Picco modell 2496.1

Pressverktay for mellomsterrelser (38,0 mm, 44,5 mm og 57,0 mm)

Utvendig diameter [mm] Pressringer

38,0 D1%4, modell 4296.1, med ledd-
trekkbakke Z2 modell 2296.2

44,5 D1%., modell 4296.1, med ledd-
trekkbakke Z2 modell 2296.2

57,0 D2 modell , 4296.1 med ledd-

trekkbakke Z2 modell 2296.2

For & opprette en presskobling, trenger man falgende verktoy:

B Rorkutter eller fintannet metallsag

eller vinkelsliper

eller kappsag med langsom skjaerehastighet
B Avgrader eller halvrund fil og fargestift for pategning
Pressmaskin med konstant presskraft

B Pressbakke (D3%-1) eller pressring (D'2— 2) med tilhgrende leddtrekk-
bakke, passende for rerdiameteren og med egnet profil

Fig. 13: Megapress-pressbakker
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m Handtering

Fig. 14: Megapress-pressringer med leddtrekkbakke
Anbefalte Viega pressmaskiner:

Pressgun 5
Pressgun 4E / 4B
Type PT3-AH
Type PT3-H/EH
Type 2 (PT2)
Pressgun Picco
Picco

3.4 Montering

Tillatt utskifting av tetningselementer

MERKNAD!

Tetningselementer i presskoblinger er med sine material-
spesifikke egenskaper tilpasset til de enkelte mediene
eller bruksomradene til rarledningssystemene, og som
regel kun sertifisert for disse.

Utskifting av et tetningselement er prinsipielt tillatt. Tet-
ningselementet ma skiftes ut med en tiltenkt reservedel
for det aktuelle bruksformalet & Kapittel 2.3.4 , Tetningse-
lementer” pa side 15. Bruk av andre tetningselementer er
ikke tillatt.

Nar profil-tetningselementet i presskoblingen er &penbart skadet, ma
det skiftes med et Viega reserve profil-tetningselement av samme mate-
riale.
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m Handtering

3.4.1 Skifte tetningselement

FORSIKTIG!
Fare for personskader pa grunn av skarpe
kanter

’

Over tetningselementet befinner det seg en skarpkantet
skjeerering (se pil). Ved veksling av tetningselementet er
det fare for kuttskader.

B |kke grip inn i presskoblingen med bare hendene.

Fig. 15: Skjeerering

Fjerne tetningselement

) Bruk ikke spisse eller skarpe gjenstander, som kan skade
I tetningselementet eller sporet, ved fierning av tetningsele-
mentet.

I Fjern tetningselementet ut av sporet. Ga fram forsiktig, slik at tettee-
lementsetet ikke blir skadet.

B Sett inn et nytt, uskadet tetningselement i sporet.
Pass pa at tetningselementet ikke blir skadet av skjeereringen.

I Forsikre seg om at tetningselementet star fullstendig i sporet.
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m Handtering

B | presskoblingen befinner det seg korrekt tetningselement.
EPDM = skinnende sort

B Tetningselement, skillering og skjeerering er uskadet.

B Tetningselement, skillering og skjeerering star fullstendig i sporet.

3.4.2 Kappe til rorene

MERKNAD!

Utette presskoblinger pa grunn av skadet
materiale!

Ved skadete rar eller tetningselementer kan presskoblin-
gene bli utette.

Ta hensyn til falgende instruksjoner, for & unngéa skader
pa rerene og tetningselementene:

B For kutting skal man ikke bruke skjeerebrenner.
B [kke bruk fett og olje (som f.eks. skjaereolje).

For informasjon om verktay, se ogsa & Kapittel 3.3.4 ,,Nodvendig
verktay“ pa side 26.

B Kutt gjennom reret med en rarkutter, vinkelsliper eller en fintannet
metallsag. Ikke bruk skjeerebrenner

Unnga riper pa rgroverflaten.

)

3.4.3 Avgrade ror

Rerendene ma etter kutting avgrades grundig inn- og utvendig.

Avgradingen gjer at man unngar at tetningselementet blir skadet eller
presskoblingen blir kantet under monteringen. Viega anbefaler & bruke
en avgrader.

B < D1% (modell 2292.2)
B D2 (modell 2292.4XL)
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° Handtering
LE

MERKNAD!
Skader pa grunn av feil verktoy!

Bruk ikke slipeskiver eller lignende verktoy til avgrading.
Dette kan skade rgrene.

B Spenn fast roret i skrustikken.

B Ved fastspenning skal man overholde en avstand pa minst 100 mm
(a) til rarenden.

Rarendene skal ikke veere boyd eller skadet.

B Fjern grader innvendig og utvendig pa roret.

3.4.4 Presse kobling

1

I Fjern lgse smuss- og rustpartikler i presseomradet med en stal-
barste, rengjeringsmatte eller slipepapir.
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Megapress

Forutsetninger:

B Rgrenden er ikke boyd eller skadet.

B Roret er avgradet.

B | presskoblingen befinner det seg korrekt tetningselement.
EPDM = skinnende sort

B Tetningselement, skillering og skjeerering er uskadet.
B Tetningselement, skillering og skjeerering star fullstendig i sporet.

B Mal innstikkdybden og marker den.

D [Tommer]

%
Ve
34
1
1%a
1%2

Utvendig diameter [mm]
38,0
44,5
57,0

Handtering

Innstikkdybde [mm]

24
27
29
34
46
48
50

Innstikkdybde [mm]

42
48
48

B Skyv presskoblingen pa rgret frem til den markerte innstikkdybden.

Ikke kant presskoblingen.
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Pressing med pressbakke ved D < 1

Megapress

Handtering

Sett pressbakken (D < 1) inn i pressmaskinen og skyv inn holde-
bolten til den gar i las.

INFO! Folg pressverktoyets anvisning!
Apne pressbakken og sett den pa presskoblingen i rett vinkel.

Kontroller innstikkdybden ut fra markeringen.

B Forsikre deg om at pressbakkene sitter midt pa sporet til presskob-

lingen.

B Gjennomfer pressing.

Apne og fijern pressbakken.

Fjern kontrollmerket.

[ Koblingen er merket som presset.
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Handtering

Pressing med pressringer ved D 72-2

Lekkasjetest

I Sett leddtrekkbakke pa pressmaskinen og skyv inn holdebolten til
den gérilas.

INFO! Folg pressverktoyets anvisning!

B Sett pressringen pa presskoblingen. Pressringen ma dekke den
ytterste ringen til presskoblingen fullstendig.

Bank inn leddtrekkbakken i holderne til pressringen.

Kontroller innstikkdybden ut fra markeringen.

B Forsikre deg om at pressringen sitter midt p& sporet til presskob-
lingen.

B Gjennomfer pressing.

Apne leddtrekkbakken og fiern pressringen.

Fjern kontrollmerket.

[ Koblingen er merket som presset.

For igangkjering ma installateren gjennomfere en lekkasjetest.

Denne testen gjennomferes pa det ferdigstilte, men enna ikke tildekte
anlegget.

“

Folg gjeldende retningslinjer, se & ,Regelverk fra avsnittet: Lekkasjetest
pa side 6.

Ogsa for ikke-drikkevannsinstallasjoner skal man gjennomfeare lekkasje-
test i henhold til gjeldende retningslinjer, se & ,Regelverk fra avsnittet:
Lekkasjetest” pa side 6.

Resultatet skal dokumenteres.

o Etter gjennomfering av en lekkasjetest med vann, ma
I anlegget forbli fullstendig fylt, for & unngéa korrosjon.

Overhold kravene til fylle- og suppleringsvann i henhold til
gjeldende retningslinjer, se % ,,Regelverk fra avsnittet:
Lekkasjetest” pa side 6.
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m Handtering

3.5 Kassering

Del opp produkt og emballasje i de enkelte materialgruppene (f.eks.
papir, metall, plast eller ikke-jern-metaller) og kasser i henhold til gjel-
dende nasjonal lovgiving.
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